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SIMATIC 
Dezentrale Peripherie 
Produktinformation zur Betriebsanleitung ET 200S 
(A5E00515770-06) 08/2008 
Produktinformation 
  

Inhalte  
Diese Produktinformation beschreibt Ergänzungen und Korrekturen zur Betriebsanleitung Dezentrales Peripheriegerät  
ET 200S (A5E00515770-06), Ausgabe 08/2008. 

Im Kapitel: Interfacemodul mit PROFINET IO-Schnittstelle (elektrisch) verdrahten 
 

Hinweis 
Interfacemodule mit PROFINET IO elektronisch 
Wir empfehlen, dass Sie bei ET 200S-Aufbauten bei mechanischen Umgebungsbedingungen mit Schwingungen oder 
Schock eine Zugentlastung des PROFINET-Anschlusskabels vornehmen. 
Dazu benötigen Sie einen Kabelbinder mit einer Standardbreite von 2,5 mm oder 3,6 mm. Fixieren damit das PROFINET-
Anschlusskabel unmittelbar nach Austritt aus dem PROFINET-Stecker an der vorgesehenen Kabelauflage am 
Interfacemodul (frontseitig direkt unterhalb der PROFINET IO-Schnittstelle). 
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