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Installation der LED-Beleuchtung für GEOS Schaltschränke
Installation of LED lighting for GEOS switch cabinets

Installation de la éclairage LED pour armoires de commande GEOS

Unterseite Rahmen
Underside frame
Face intérieure du cadre

Stahlbohrer
steel drill
mèche acier
      8mm

Vertiefung
recess
cavité

300 x 300 mm

300 x 400 mm

400 x 500 mm
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Ansicht Z / View Z / Vue Z

Nuten beachten
Notches to be concidered
Veiller aux encoches

Drehmoment 2 Nm
Torque 2 Nm
Couple 2 Nm
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Bohrung
drilling
alésage
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